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BRF Pontus W4

Fastighetsbeteckning: Johanneberg 1:12

BILAGA FB BYGG NR:1
TILL UTLATANDE OVER SLUTBESIKTNING

Rubriker med siffermarkering inom parentes () hanfér sig till 7:14.

Typ av besiktning (1)

Férbesiktning

Besiktningens omfattning (2)

Besiktningen omfattar:
Omfogning tegelfasad.

Tid for besiktningen (3)

Forbesiktning utférdes 2019-05-29

Entreprenaden samt parterna (4)

Entreprenaden:

Entreprenadform: Totalentreprenad

Ersattningsform: Enligt avtal 2018-11-23

Parterna:

Bestéllare: Brf Pontus W4

Entreprendr: Kungélvs Mur och Skorstensteknik AB
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Nédrvarande (5, 6)

Besiktningsman: Lars Andersson

Friskander AB

For bestéllaren: Hans Bredemark utsedd att féra parts talan

(Huskonsulterna AB)
Per Sundsfeldt

(Brf Pontus W4)
Tore Lind

(Brf Pontus W4)

For entreprendren: Niklas Lov utsedd att féra parts talan

Anton Saleskarr
(Kungalvs Mur och Skortensteknik AB)

Sattet for kallelse till besiktningen (7)

Byggherren har kallat till besiktning.

Tidigare besiktningar (9)

Inga tidigare besiktningar ar utférda.

Delar som inte besiktigas okulért, utan endast pa grundval av
entreprendrens dokumentation dver avtalade kvalitets- och miljdatgarder

(12)

Fel, bristfilligheter, anmarkningar och férhallanden (13-17, 23)

Forklaringar:
Markering i kolumn "NR” med:

E
ES

anger att besiktningsmannen anser entreprenéren ansvarig for felet (13).

anger att besiktningsmannen anser entreprenoren ansvarig for felet, men att parterna enats om att avvakta
med beslut om avhjélpande till senare tillfélle eller besiktning (13).

anger att besiktningsmannen inte anser entreprentren ansvarig for bristfélligheten eller anmérkningen
(14). Avhjalpande sker efter sarskild bestéllning av bestéllaren.

anger att slutlig bedémning av forhallandet bor ansta till senare besiktning (15).

anger att sarskild utredning skall géras av forhallandet (16).

anger att nedséttning av entreprenadsumman skall ske avseende forhallandet (17).

anger av bestéllaren gjord anmarkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgér fel (23).
nummer efter bokstavsbeteckning anger ordningsnummer pa bilagan alt ordningsnummer pa FB-

utlatande.
nummer efter punkten anger ordningsnummer fér anméarkningen.
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Dar tillagg efter nummerbeteckning &r utférd med (E?.?) anger det nummerbeteckning fran férbesiktning noterat
fel som kvarstar och som 6verforts till denna bilaga..

Fonster, dorrar, vaggar etc numreras fran vanster till héger. Vagg 1 = végg till vanster om entrévégg.

Vagg 2 = nasta végg till héger om vagg 1 osv.

Lokal, byggdel eller installationsdel utan fel redovisas Dock galler eventuell férekomst av allménna fel.

Fel kompletterad med texten "Avhjalps ej" innebér att parterna enats om att avhjalpande ej skall ske, men att
bestéllaren férbehaller sig ratt till kostnadsreglering.

DEL / RUM NR FEL Avhjalpt
Isignatur
Fasad pa
innergarden:
Generella punkter | E1.1 Fonster &r ej rengjorda.
Oppna fogar runt infastningar stéalining.
Fog mot brandmur kompletteras.
Markplan E1.2 Arbeten vid dorr ar ej fardigstallt.
Stallning plan 1 E1.3 Under stallningsplanet ar arbeten ej fardigstallda.
E1.4 Fonster 1 (fran hoger) fog ej fylld i ovankant.
E1.5 Fonster 1 fonstersmygar skrotas.
E1.6 Fonster 2 vanster sida fog ej fylld.
E1.7 Ventil fogningskompletteras
E1.8 Balkonger ar gj fardigstallda.
E1.9 Fonster 4 (efter balkongen) héger sida ovankant fog ej
fylld.
E1.10 | Fonster 5 ovankant fogar ej fyllda.
E1.11 | Mellan balkong och fénster 4 ovankant fog ar ej fylld.
Stallning plan 2 E1.12 | Mellan fonster 1 och 2 gamla lagningar skall géras om.
E1.13 | Under fonster 2 ett hal i sten lagas.
E1.14 | Vanster om balkong fog ej ifylld.
E1.15 | Fonster 4 vanster sida kvarsittande plugg.
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Stallning plan 3 E1.16 | Innerhdérn mot brandmur ej ifylld.
E1.17 | Mellan fonster 1 och stuprér gammal lagning gérs om.
E1.18 | Mellan fonster 3 och balkong gamla lagningar gérs om.
E1.29 | Vid balkong kvarsittande plugg.
E1.20 | Vanster om balkong kvarsittande plugg.
E1.21 | Vid fonster 5 ilagning runt ventil.
Stallning plan 4 E1.22 | Vid balkong runt parti fogar ej ifyllda.
E1.23 | Vid fénster 5 fog €j ifylld. (ca.1,5 m ovan stallningsplan)
Stallning plan 5 E1.24 | Fonster 2 hoger sida under bleck 6ppen fog.
E1.25 | Under fonster 2 kvarsittande pluggar.
E1.26 | Fonster 3 vanster sida ca 50 cm ovan stéllningsplan
kvarsittande plugg,
E1.27 | Vanster sida balkongréacke ca 70 cm ovan stéllningsplan
kvarsittande plugg.
Stallningsplan 6 E1.28 | Under fonster 1 vanster sida 6ppen fog.
E1.29 | Ovan fonster 2 kvarsittande plugg.
Stallningsplan 7 E1.30 | Vanster om fonster 3 ca 80 cm ovan stéllningsplan
Oppen fog.
E1.31 | Vid fonster 3 gammal lagning gér om.
E1.32 | Mellan fonster 4 och 5 ovan ventil ilagas.
E1.33 | Elkabel hanger 16s
Stallningsplan 8 E1.34 | Gavel mot taklagenhet ej fardigstalld.
E1.36 | Mellan fonster 1 och 2 (runda fénster) 6ppna fogar.
E1.36 | Runda fonster mellan plat och tré saknar fog.
E1.37 | Mellan karm och sten fogas.
E1.38 | Vanstra sidan mot gavel kvarsittande plugg.

Parternas 6verenskommelse om nar fel skall vara avhjalpta (24)

Atgardas omgaende da stallning skall var demonterad senast V24
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Ovriga noteringar

Balkonger ar ej fardigstéllda synas av B och TE.

Séandlista (25)

Detta dokument har sants per e-post enligt nedan 2019-06-05

Foretag Namn Adress

Huskonsulterna Hans Bredemark hans.b@huskonsulterna.se
Kungdlvs Mur Niklas Lov niklas@kungalvmur.se
Pontus W4 Olof Hansson olha@holmdal.se

g

Lars Andersson

Av SP certifierad besiktningsman

medlem i SBR:s entreprenadbesiktningsgrupp

BYGGINGENJORERNA



