Observera aldrig lagre kv dn 0,03. Fragor ring Olof 070 775 97 19.

Pontus Wiknersgatan 4

Lghnr. Rum Area W/m2 Totalt effektbehov Fléde (I/h) kv-virde Injust.virde ventil Antal varv Klar om JA=X Kommentar
Vaning 2
1201 Hansson Varddagsrum 22,7 55 1247 71,59 0,320153761 0,32 2,00 /)(
95 kvm Matrum 18,6 55 1021 58,61 0,262106201 0,26 1,75 ><
Sovrum 16,0 55 880 50,53 0,225960554 0,23 1,75 ><
Jungfrukammare 52 55 286 16,42 0,073423267 0,07 1,25 >(
Kok 12,0 55 660 37,89 0,169470415 0,17 1,50 7<
Hall 10,0 55 550 31,58 0,141225346 0,14 1,50 )<
1202 Lansinger |Kok 13,7 55 752 43,20 0,193196273 0,19
Ny
70 kvm Langst till vanster 8,0 55 440 25,26 0,112980277 0,11 1,25 /\
Gamla jungfrukammare 6,0 55 330 18,95 0,084735208 0,08 1,25 7<
wWC 3,2 55 178 10,23 0,045757012 0,05 1,00 Handdukstork
Sovrum 15,3 55 842 48,32 0,216074779 0,22 1,75 7/\
Vardagsrum 20,2 55 1109 63,66 0,284710297 0,28 ’
Langst till vanster 10,5 55 580 33,28 0,148839234 0,15 1,50 ><
=
9,7 55 531 30,51 0,136435965 0,14 1,50 &
Hall 10,5 55 578 33,16 0,148286613 0,15 1,50 7;‘




