Pontus Wiknersgatan 4

Observera aldrig ldgre kv dn 0,03. Fragor ring Olof 070 775 97 19.

Lghnr. Rum Area W/m2 Totalt effektbehov Fléde (I/h) kv-vdarde Injust.virde ventil Antal varv Klar om JA=X Kommentar
Vaning 5
1501 Lind Varddagsrum 1 39,8 60 2388 137,11 0,613174775 0,61
/
161 kvm Ndarmast 6ppen spis 757 43,47 0,19442127 0,19 1,75 \
Mitten 874 50,16 0,224332235 0,22 1,75 /<
Det elementet som ar ><
"annorlunda". 757 43,47 0,19442127 0,19 1,75
Vardags rum 2 38,8 60 2328 133,67 0,597768373 0,60 1 :a dvs matsal 13, andra 14
e ['
1207 69,31 0,309953971 0,31 2,00 \
1121 64,36 0,287814402 0,29 2,00 K,
WC 3,3 55 183 10,52 0,04702804 0,05 1,00 X Handdukstork
Kontor 15,7 60 941 54,02 0,241572374 0,24 1,75 \)<
Kok 20,0 70 1400 80,38 0,359482699 0,36 3 >< Obs for lite effekt fullt 6ppet
1502 Nyblom Vardagsrum (obs 2 rad) 25,0 60 1500 86,12 0,385160034 0,39
33 kvm 750 43,06 0,192580017 0,19 1,75 il
~
750 43,06 0,192580017 0,19 1,75 X




